
※上図に示したデータは、管理用の自動分析装置で測定した排出水の水質分析結果と自記流量計により測定した排出水量である。

排水水質及び排水量の変動状況
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排出水量基準値： 通常 4,215㎥/日 最大 4,516㎥/日

全窒素濃度基準値： 10mg/L

全リン濃度基準値： 1mg/L

COD濃度基準値： 通常 40mg/L 最大 45mg/L


